SCHEMAT PODLACZENIA POMPY CIEPtA TWEETOP ECO HEAT PRO Z KOTLEM GAZOWYM
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LEGENDA :

1.Zawdr spustowy

2.Zawdr zwrotny

3.Naczynie przeponowe

4.Zawor bezpieczenstwa PT
5.Termostatyczny zawdr mieszajqcy
6.Reduktor cisnienia z manometrem
7.Zawér odcinajqcy

8.Filtr

9.Wodomierz

10.Pompa

TW — czujnik temperatury wody uzytkowej
TZ - czujnik temperatury zewnetrznej




