TSH 100 RF Regulator temperatury

Instrukcja obstugi
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Do ogrzewania podtogowego, grzejnikowego
lub sterowania bezposrednio urzadzeniem grzewczym

Prosimy o doktad p sie z niniejsza instrukcja oraz upewnienie,
ze osobai yca ter jest odpowiednio wykwalifil iposiad
kie niezbed iania (szc olnie elektryczne) niezbedne do
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wykonania tego typu prac.

« Termostat - odbiornik - 1szt.

« Termostat - wyswietlacz - 1szt.

« Instrukcja - 1szt.

« Sruby - 1 zestaw

Uwaga! Opakowanie nie zawiera baterii

TSH 100 RF jest termostatem pokojowym z zasilaniem bateryjnym. Moze by¢
podtaczony do listwy sterujacej ogrzewaniem podtogowym, jak i bezposrednio
do zrodta ciepta np. kotta gazowego. Pozwala sterowac ogrzewaniem
elektrycznym, gazowym, wodnym lub pompa obiegowa ogrzewania
podtogowego.

INSTRUKCJA INSTALATORA

1. Przed instalacja upewnij sie, ze produkt jest odpowiedni dla Twojego sprzetu
grzewczego;
. Przed instalacja lub konserwacja nalezy wytaczyc zasilanie;
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Podczas montazu na $cianie upewnij sig, ze jest poprawnie zamontowany;

Nie ciggnij za podfaczony kabel, moze to spowodowac uszkodzenie produktu;

. W przypadku korzystania z przewodu z twardego drutu nalezy go wygia¢ pod
odpowiednim katem.

. Montaz i podfaczenie urzadzenia wykona¢ powinna osoba z odpowiednimi
uprawnieniami.

8.W wypadku awarii sprzetu nalezy skontaktowac sie z serwisem producenta
lub osoba instalujaca urzadzenie. Nie naprawia¢ samodzielnie.

. Po instalacji nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtaczen i upewnic sie,

ze wszystko zostato wykonane zgodnie z instrukcja.
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Podczas instalacji okablowania nalezy $cisle przestrzega¢ schematu okablowania;
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UWAGA!

Przed instalacjg odtaczyc zasilanie.

Ryzyko porazenia pragdem lub uszkodzenia sprzetu.

USB i baterie nie moga jednoczesnie zasilac termostatu.
Grozi to przegrzaniem urzadzenia i jego nieprawidtowa
praca, lub catkowitym uszkodzeniem.

« Zasilanie: Bateryjne (baterie 2 x AA) lub 95~220V, 50/60Hz (USB-C)
« maksymalne obcigzenie: 2A dla sitownika zaworu wodnego

- maksymalne obcigzenie: 2A dla kotta wiszacego
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Kroki instalacji panelu LED:
1. Zdejmij pokrywe baterii
2. Zainstaluj dwie baterie AA
3. Zainstaluj pokrywe baterii

4. Zamocuj hak bezsladowy na $cianie, a nastepnie zawies$ produkt
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

1. Zasilanie: Nacisnij O aby wiaczy¢/wytaczy¢ panel wyswietlacza LED.

Uwaga: Gdy panel wyswietlacza jest zasilany z baterii, po 20 sekundach braku dziatania,
ekran LED wylaczy sie i przejdzie w stan oszczedzania energii, panel zostanie
zablokowany, kliknij @) na panelu, aby odblokowac panel. Aby ponownie wybudzi¢
wyswietlacz, nacisnij O .

Gdy panel wyswietlacza jest zasilany przez USB, panel nie zostanie zablokowany.
Panel wyswietlacza wykorzystuje 2*AA do zasilania. Jezeli napiecie akumulatora jest
niewystarczajace, a ekranie pojawi sie ikona {=]. Prosze wtedy wymienic baterie.
Wytaczenie panelu wyswietlacza i szybkie wytaczenie odbiornika nie wptywaja na
potaczenie bezprzewodowe pomiedzy nimi.

2. Tryb reczny i programowania: nacisnij 35, aby przetaczyc¢ tryb recznyq‘()

i tryb programowania @

Tryb reczny: uzytkownik samodzielnie ustawia temperature;

Tryb programowania: Termostat bedzie kontrolowat temperature wg

zadanej warto$¢. Aby uzyskac szczegétowe informacje, zobacz,,Zestaw programowania’”.

3. Ustawianie Temperatury: Nacisnij /A /X7, aby ustawi¢ temperature. Tylko w trybie
recznym, temperature mozna ustawic¢ dowolnie.

4, Ustawienie czasu: nacisnij (9, aby wejs¢ do ustawienia czasu, nacisnij A /%, aby
wyregulowac warto$¢, odpowiednio dla minut, godzin i dni (na ekranie wyswietla sie ,1”
dla poniedziatku,,2" oznacza wtorek itd.) w celu ustawienia. Po zakoriczeniu regulacji,
naciénij (9, aby wyjs¢ z ustawiania czasu.

W wersji WiFi, czas w sieci lokalnej zostanie automatycznie zsynchronizowany, kiedy

1. Zasilanie: Nacisnij lewy przycisk, aby wiaczy¢/wytaczy¢ odbiornik.

Kiedy kontrolka zasilania $wieci, oznacza to, ze jest wigczona, w przeciwnym razie
jest wytaczona.

Gdy odbiornik jest wkaczony, nacisnij i przytrzymaj prawy przycisk, aby
dopasowac ustawienie kodu pomiedzy panelem wyswietlacza a odbiornikiem.
W tym czasie Ustawienie IP” miga na czerwono, patrz ,Ustawienia funkgji i
opcji”, aby uzyskac szczegdtowe informacje.

Ustawienia funkgji i opcji:

Gdy panel wyswietlacza jest wytaczony, naci$nij jednoczesnie (i 88, przez 5
sekund, by przejé¢ do ustawier wyboru zaawansowanego. Naciénij 88, aby
wybrac funkcje, nacisnij A lub ¥, aby ustawi¢ odpowiednia wartosc.
Wszystkie zaawansowane ustawienia zaczng obowigzywac automatycznie po
ponownym uruchomieniu termostatu.

Uwaga: Pozycje 1. 2. 3. w ponizszej tabeli dotycza dopasowania kodu potaczenia
panelu wyswietlacza z odbiornikiem.

Kroki dopasowania kodu pofaczenia:

1. Pierwszy element jest ustawiony na 1; drugi element jest numerem seryjnym
termostatu 0-99, o ile numery seryjne dwdch termostatéw sg rézne; trzeci
element nie musi by¢ ustawiony.

Po wykonaniu powyzszych operacji, gdy odbiornik jest wigczony, nacisnij i
przytrzymaj prawy przycisk przez 5 sekund. “Ustawienie ID”zacznie migac na
czerwono, wskazujac rozpoczecie dopasowywania kodu. Ciagte, czerwone $wiatto
wskazuje, ze dopasowanie kodu zostato zakoriczone.

Nastepnie sprawdz trzecia pozycje opcji zaawansowanych na panelu
wyswietlacza. Jesli wyswietlana jest liczba 1, to oznacza, ze kod zostat pomysinie
dopasowany.

Jasnos¢ w trybie gotowosci: (zalecana maks. 4, jesli bedzie wyzsza, $wiatto LED
bedzie zbyt jasne, a zywotnos¢ diody LED bedzie krétsza).

ofaczy sie z siecia po raz pierwszy.
polaczy sie ap P 4 Kod Funkcja Ustawienia i opcje Domysline
5. U: ienia progr Wersje WiFi mozna ustawi¢ w aplikacji. . Potwierdzenie kodu g?: i’ak dopasowania 00
1 Rozpoczecie
W wersji bez Wi-Fi, naciénij (D4 razy, aby wejs¢ do ustawien trybu programowania. dopgscvsania
Na tym etapie, na ekranie pojawi sie (PON.WT.SRO.CZW.PIATEK), oraz miga ustawienie 2 ID urzadzenia 0-99 00
minut dla okresu 1&J. Naciénij ponownie (5, aby wybra¢ i ustawic¢ godzine, 00 Niepowodzenie
temperatura i okres. Nacisnij A/, aby ustawi¢ odpowiednig wartosc. 3 Powodzenie i dop ia Tylko do waladu
PP [are] " poe s kodu 01: Powodzenie
Nacisnij jeszcze raz 85, aby potwierdzi¢ i wyjsc. dopasowania
, . . L, 4 Korekta wyswietlanej temperatury -9-9°C -2
Domyslne ustawienia harmonogramu programoéw: = -
5 'emperatura martwej 1-5°C 1
strefy
Poniedziatek-Pigtek Sobota Niedziela 6 Min. ustawienia temp. 5-15°C 5
Wyswietlany | @ n®a® @ .©‘."'d°a"e na(©",'"d.°c.z"a na‘® “,"d.“.z"a 7 Max. ustawienia temp. 15-45°C 35
czas
czas TEMP. czas TEMP. czas TEMP. 8 | Jasnoscwtrybie gotowosd 0-7 0
. - 00: OFF
Okres 1 6:00~800 | 20 | 600~800 | 20 | 600~800 | 20 9 | Tryb oszczedzania energii oL ON 00
Okres2 8:00~11:30 15 | 800~11:30 | 20 | 800~11:30 20 10| Temp. oszczedzania energii 0-30°C 20
Wszystkie ik 00: Zamkniet
Okres3 | 1130~13:00 | 15 |1130~13:00 | 20 |1130~1300 | 20 11| tane podczas tomruchu. 01: Otwarty o
20017+ 20017+ 20001 7 Przywracanie ustawiers 00: Ustawienia normalne
Okres 4 13:30~17:00 15 13:30~17:00 20 13:30~17:00 20 12 fabrycznych 01: Ustawienia fabryczne 00
Okres 5 17:00~22:00 22 17:00~22:00 20 17:00~22:00 20 13 Wersja NO u2
Okres 6 22:00~6:00 15 22:00~6:00 15 22:00~6:00 15
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Termostat jest objety 24-miesieczng gwarancja od
daty zakupu. Serwis poza okresem gwarancyjnym
moze wigzac sie zdodatkowa opfata. Wiecej informacji
mozna uzyskac kontaktujac sie bezposrednio z nami.



